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Oversikt over symboler i displayet
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Klokkesiffer 1, 2 — Disse to 7 segments klokkesifre viser timer nar klokken er aktiv, og identifiserer seksjonen nar
APEN eller ALARM ikonene er aktive. De to sifrene skroller en seksjon pr. sekund fra laveste seksjonsnummer til
hgyeste ved skrolling gjennom seksjonene.

: (Kolon) — Kolonet deler timer og minutter og blinker hvert sekund nar klokken er aktiv.
Klokkesiffer 3, 4 — Disse to sifrene viser minutter nar klokken er aktiv.

1 til 8 — Nummerne angir feil nar [%][2] tastes.

Minne — Viser at det er alarmmeldinger i minnet.

Forbikobling — Viser at seksjoner er forbikoblet automatisk eller manuelt.

Program — Viser at systemet er i programmeringsmodus eller at betjeningspanelet er opptatt.
Heltilkobling — Viser at systemet er i heltilkoblingsmodus og tennes nar utgangstiden starter.
Brann — Viser at det er brannalarmmeldinger i minnet.

Deltilkobling — Viser at systemet er i deltilkoblingsmodus og tennes nar utgangstiden starter.

Darklokke — Symbolet tennes nar funksjonstasten for darklokke trykkes for & koble inn dgrklokke. Den slukkes nar
funksjonstasten trykkes pa nytt for & koble ut darklokken.

AM, PM - Symbolene viser at klokken viser tiden i 12-timers format. Symbolene vises ikke hvis systemet er
programmert med 24-timers format.

ALARM - Symbolet brukes sammen med klokkesifrene 1 og 2 til & vise seksjoner i alarm. Nar en seksjon er i alarm,
tennes ALARM symbolet og sifrene 1 og 2 vil skrolle gjennom seksjonene i alarm.

APEN — Symbolet brukes sammen med klokkesifrene 1 og 2 til & vise apne seksjoner (brudd, ikke alarm). N&r
seksjoner er pne, tennes APEN symbolet og sifrene 1 og 2 vil skrolle gjennom de apne seksjonene.

AC - Viser at 230V nettspenning er tilkoblet.
Systemfeil — Viser at en systemfeil er aktiv.
Natt — Viser at systemet er tilkoblet i nattmodus.

System - Viser en eller flere av fglgende:
Minne — Viser at det er alarmer i minnet.

Forbikobling — Viser at seksjoner er forbikoblet automatisk eller manuelt.
Systemfeil — Symbolet vises nar en systemfeil er aktiv.
Driftsklar (grenn) — Driftklar-lampen lyser nar systemet er klart til & bli tilkoblet

Pa (redt) — Pa-lampen lyser nar systemet er korrekt tilkoblet.



Referanseark

Fyll ut opplysningene for fremtidig referanse og oppbevar arket pd et trygt sted.

Brukerkoder

PC1616/PC1832/PC1864

Masterkode [40]:
Nr. Brukerkode Nr. Brukerkode Nr. Brukerkode Nr. Brukerkode
01 13 25 37
02 14 26 38
03 15 27 39
04 16 28 40

(Master)
05 17 29 41
06 18 30 42
07 19 31 43
08 20 32 44
09 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
PC1832/PC1864
Nr. Brukerkode Nr. Brukerkode Nr. Brukerkode Nr. Brukerkode
49 55 61 67
50 56 62 68
51 57 63 69
52 58 64 70
53 59 65 71
54 60 66 72
PC1864

Nr. Brukerkode Nr. Brukerkode Nr. Brukerkode Nr. Brukerkode
73 79 85 91
74 80 86 92
75 81 87 93
76 82 88 94
7 83 89 95
78 84 90




Systeminformasjon
Innkoblet?
(1 [F1 BRANN [1[A] N@D (_1[P] PANIKK

@i Utgangstiden sekunder
ﬂ |'k Inngangstiden sekunder

For Service

Alarmanlegg:

Abonnentkodenr.: Telefonnr.:

Installator:

Firma: Telefonnr.:

Hvis du har mistanke om at det er sendt en falsk alarm til alarmsentralen, skal du snarest mulig ringe til sentralen for a forhindre
ungdvendig uttrykning.

Seksjonsoversikt

Detektor Plassering Detektortype Detektor Plassering Detektortype
01 33
02 34
03 35
04 36
05 37
06 38
07 39
08 40
09 41
10 42
11 43
12 44
13 45
14 46
15 47
16 48
17 49
18 50
19 51
20 52
21 53




22 54
23 55
24 56
25 57
26 58
27 59
28 60
29 61
30 62
31 63
32 64

Generelt om ditt alarmsystem

Alarmsystemet er laget slik at det skal veere mest mulig
fleksibelt og bekvemt & bruke. Les denne brukerveiledningen
ngye og pass ogsa pa at installateren gir deg informasjon om
hvordan du betjener systemet og om hvilke egenskaper som
er programmert i ditt alarmsystem. Alle brukere av systemet
ber ha god opplaering. Fyll ut siden “Systeminformasjon” med
all informasjon om seksjoner og brukerkoder. Oppbevar
brukerveiledningen pa et trygt sted for framtidig bruk.

MERK: The PowerSeries alarmsystemer inneholder spesielle
egenskaper som skal redusere risikoen for falske alarmer og er
klassifisert under ANSI / SIA CP-01-2000. For a ftilfredsstille
denne spesifikasjonen, skal din installasjon minst ha to
betjeningspaneler. Ta kontakt med din installator for mer
informasjon om egenskaper som kan redusere omfanget av falske
alarmer siden alle ikke er beskrevet i denne brukerveiledningen.

Brannvarsling

Dette utstyret kan overvake brannvarslingsutstyr som f.eks
rgykdetektorer og gi varsling hvis det registreres en
branntilstand. God brannvarsling er avhengig av tilstrekkelig
antall detektorer plassert pa riktige steder. Dette utstyret skal
installeres iht. NFPA 72 (N.F.P.A., Batterymarch Park,
Quincey MA 02269). Les ngye gjennom veiledningen for
familieremningsplanlegging.

MERK: Brannvarslingsfunksjonen ma programmeres av
installatoren for den kan fungere.

Testing

For a sikre at systemet hos deg fungerer etter hensikten, bgr
du teste det ukentlig. Se avsnittet “Slik tester du systemet” i
denne veiledningen. Hvis systemet ikke fungerer som det skal,
bgr du ta kontakt med din installater for avtale om service.

Overvakning

Systemet kan overfere alarmer, feilmeldinger og
ngdinformasjon over telefonlinjen til en alarmsentral. Hvis du
utlgser en alarm ved et uhell, ta umiddelbart kontakt med
alarmsentralen for & hindre ungdvendig uttrykning.

MERK: Oppringningsfunksjonen md programmeres av
installatoren for den kan fungere.

SIA MERKNAD: En oppringningsforsinkelse pd 30 sekunder er
programmert som standard i alarmsystemet. Den kan fjernes eller
okes til 45 sekunder etter eget onske. Ta kontakt med installatoren.

Vedlikehold

Ved normal bruk trenger systemet et minimum av vedlikehold.
Merk felgende punkter:

« l|kke terk sikkerhetsutstyret med en vat klut. Bruk en lett
fuktig klut for & fierne vanlig stevansamling.

» Bruk systemtesten beskrevet under “Slik tester du
systemet” for & kontrollere batteritilstanden. Det anbefales
at standby-batteriet skiftes etter 3-5 ar.

» For annet utstyr som f.eks rgykdetektorer, IR-detektorer,
glassdetektorer, magnetkontakter og vibrasjonsdetektorer,
se produsentens beskrivelse vedrgrende test- og
vedlikeholdsinstruksjoner.

Generelt om systemet

Ditt alarmsystem bestar av et sentralanlegg, en eller flere
betjeningspaneler og forskjellige kontakter og detektorer.
Sentralanlegget monteres pa et skjult sted, f.eks i en kjeller
eller i en bod. Metallskapet inneholder systemelektronikk,
sikringer og standby-batteri.

MERK: Kun installatoren eller autorisert servicepersonell bor ha
adgang til sentralanlegget.

Alle betjeningspaneler har en hgrbar summer og taster for a
utfere kommandoer. Betjeningspanel med lysdioder har
seksjonsdioder og statuslamper. Betjeningspanel med LCD
display har et alfanumerisk display. Betjeningspanelet brukes
til & sende kommandoer til systemet og til a vise gjeldende
systemstatus. Betjeningspanelene monteres pa et passende
sted innenfor sikret omrade i nzerheten av inngangs-
/utgangsdgren.

Alarmsystemet er inndelt i flere seksjoner og hver av disse
seksjonene er tilknyttet en eller flere detektorer og kontakter
(bevegelsesdetektorer, glassdetektorer, derkontakter, etc.).
Nar en detektor aktiverer en alarm, vises dette pa
betjeningspanelet ved at tilhgrende seksjonsdiode blinker
eller ved en melding i displayet.



Andre egenskaper er en automatisk oppringningsbegrensning
for alarmer, sabotasjer og feilmeldinger etter 3 forekomster i et
gitt tidsrom (se sekvens 5.6 opsjon [377] i
Installasjonsveiledningen). Det finnes 0gsa en
programmerbar tastaturlasfunksjon (se sekvens 5.3 opsjon
[012] i Installasjonsveiledningen).

VIKTIG!

Et alarmsystem kan ikke forhindre ngdsituasjoner. Det er kun
beregnet pa a varsle deg og eventuelt en alarmsentral om en
ngdsituasjon som har inntruffet. Alarmsystemer er normalt
sveert palitelige, men vil ikke nadvendigvis fungere under alle
omstendigheter. Et alarmsystem er heller ikke en erstatning
for en fornuftig sikkerhetspraksis eller som forsikring av liv og
eiendom. Alarmsystemet bgr installeres og vedlikeholdes av
kvalifisert sikkerhetspersonell som kan gi deg instruksjoner
om beskyttelsesnivaet og om bruken av alarmsystemet.

PK5500 Sprakvalg

Betjeningspanelet har mulighet til & vise meldinger i
forskjellige sprak.

1. Trykk og hold nede begge (<[> tastene samtidig.

2. Bruk piltastene (ﬂ@ og bla igjennom de tilgjengelige
sprakene.

3. Trykk ® fora velge @nsket sprak.

Tilkobling/frakobling av systemet

Tilkobling
For systemet tilkobles, mé alle dgrer og vinduer stenges og
rommene forlates. "Driftsklar’-lampen skal veere tent.

For & tilkoble, trykk og hold "Heltilkobling-tasten” i 2 sekunder,

og/eller tast inn brukerkoden, eller trykk @) for
hurtigtilkobling. Under utgangsforsinkelsestiden er
“Pa’-lampen og “Driftsklar’-lampen tent og summeren pa
betjeningspanelet vil pipe en gang pr. sekund. Du har na
sekunder pa deg til & ga ut av entredgren (ta kontakt med
installateren som har programmert denne tiden). For &
avbryte tilkoblingssekvensen ma du taste brukerkoden.

Heltilkobling

Nar utgangstiden har gatt ut, er systemet heltilkoblet. Dette
vises ved at alle lysdiodene pa betjeningspanelet slukkes med
unntak av "Pa”-lampen og summeren stopper a pipe.

Hurtigutgang

Hvis systemet er tilkoblet og du trenger & ga ut, kan du bruke
Hurtigutgang-funksjonen for & unnga a frakoble hele systemet
og deretter tilkoble pa nytt. Trykk og hold "Heltilkobling-tasten”
i 2 sekunder eller trykk CO(2). Na har du 2 minutter til &
forlate bygningen gjennom utgangsderen. Nar dgren lukkes,
avbrytes den gjenveerende utgangstiden.

Summer/sirene ved heltilkobling

Horbar utgangsfeil

For & redusere antall falske alarmer, er hgrbar utgangsfeil
utviklet for & varsle deg om feil utpassering mens systemet er
heltilkoblet. Hvis du mislykkes med a forlate bygningen under
den programmerte utgangs- forsinkelsestiden eller du ikke har
last utgangsderen skikkelig, vil systemet varsle deg pa to
mater: betjeningspanelet vil gi pipesignaler kontinuerlig og
sirenen vil gi sirenestat.

Installatgren kan informere deg om denne funksjonen er
innkoblet i ditt system. Hvis funksjonen er innkoblet, ma du:

1. Gainni bygningen.
2. Tast inn [brukerkode] for a frakoble systemet. Dette ma
gjeres fgr inngangsforsinkelsestiden utlgper.

3. Fuolg tilkoblingsprosedyren pa nytt og pass pa a lase
utgangsdgren skikkelig.

Tilkoblingsfeil

En feiltone hegres hvis systemet ikke kan tilkobles. Dette skjer

hvis systemet ikke klar til & bli tilkoblet (f.eks hvis sensorerer

er aktive) eller feil brukerkode er tastet. Hvis dette skjer, pase

at alle seksjoner er stengt, trykk deretter ® 0g prav pa nytt.

Frakobling

Tast inn brukerkoden for & frakoble systemet nar som helst
systemet er tilkoblet (dvs. nar "P&"-lampen er tent).
Summeren i betjeningspanelet piper nar du gar gjennom
inngangsdgren for & varsle om at alarmene ma frakobles. Tast
inn brukerkoden innen sekunder for & unnga en
alarmtilstand (ta kontakt med installateren som har
programmert denne tiden).

Frakoblingsfeil

Ved bruk av feil brukerkode vil ikke systemet bli frakoblet og
en 2 sekunders feiltone hgres. Hvis dette skjer, trykk ® og
prav pa nytt.

Skallsikring (deltilkobling)

Skallsikring forbikobler innvendige beskyttelser som f.eks
bevegelsesdetektorer og tilkobler bygningens ytterkanter
f.eks darer og vinduer (skallsikring). "Driftsklar’-lampen skal
veere tent. Kontakt installatearen om denne funksjonen er
tilgjengelig pa ditt system.

Trykk og hold "deltilkobling-tasten” i 2 sekunder og/eller tast
inn  brukerkoden og ikke forlat bygningen. Under
utgangsforsinkelsestiden er “Pa’- og “Driftsklar’-lampene
tente og summeren pa betjeningspanelet piper en gang hver
tredje sekund.

Nar utgangsforsinkelsestiden er utlgpt, tilkobles systemet og
dette vises pa betjeningspanelet pa fglgende mate:
“Driftsklar’-lampen slukkes, “Pa”-lampen forblir tent og
summeren stopper.

"Pa”-lampen og forbikoblingslampen er tent. Systemet vil
automatisk forbikoble enkelte innvendige sensorer som f.eks
bevegelsesdetektorer.

MERK: For SIA FAR systemer vil utgangsforsinkelsestiden for
skallsikring veere dobbelt sd lang som ved heltilkobling.

Nattilkobling

For a heltilkoble systemet nar den har veert
skallsikringstilkoblet, trykk [«][1] pa et betjeningspanel. Alle
innvendige seksjoner blir n& tilkoblet unntatt utstyr
programmert som nattseksjoner.

Nattseksjoner blir bare tilkoblet ved heltilkobling. Dette tillater
begrenset bevegelser innvendig i bygningen nar systemet er
heltilkoblet. Pass pa at installatgren gir deg en oversikt over alle
seksjoner som er programmert som nattseksjoner.

Nar innvendige seksjoner er blitt aktivert (dvs. [«][1]) ma du
taste brukerkoden for & frakoble systemet for a fa tilgang til
innvendige omrader som ikke er programmert som
nattseksjoner.

Lydlgs utgangstid

Hvis systemet er tilkoblet ved bruk av "Deltilkobling-tasten eller
ved bruk av "Ingen adgang"-tilkoblingsmetode
( ®E [brukerkode]), vil summeren pa betjeningspanelet
veere lydlgs og utgangsforsinkelsestiden vil vaere dobbelt sa
lang kun for denne utgangstiden.

Fjerntilkobling og -frakobling

Systemet kan tilkobles og/eller frakobles ved bruk av
fiernkontrollenhet modell DSC WS4939 (tradlgs nekkel). Ved
tilkobling av systemet ved bruk av "Tilkoblingstasten” pa den
tradlgse enheten, vil systemet kvittere kommandoen ved a gi et
enkelt sirenestgt og ved frakobling ved  bruk



av "Frakoblingstasten” pa den tradlase enheten kvittere ved gi
to sirenestagt som kan hares fra utsiden av bygningen.

Nodtaster

Trykk & (F), 4. A) ellerw (P) tasten i 2 sekunder for a
generere en brann-, ngd- eller overfallsalarm. Summeren pa
betjeningspanelet vil gi pipesignal som tegn pa at alarmen er
registrert og at overfgringen til alarmsentralen er i gang. Spar
alarmsentralen om ngdtastene er tilgjengelig pa ditt system.

MERK: Branntasten kan utkobles av installatoren.

Betjeningspanel LED5511/LCD5511
Trykk og hold begge tastene nede samtidig i 2 sekunder for &
sende falgende meldinger:

1,003, Brann ;- Ned (7,09, Overfall

Nar alarmen gar
Systemet kan gi to forskjellige alarmsignaler:

Kontinuerlig sirene = Innbruddsalarm

Pulserende sirene = Brannalarm

Innbruddsalarm (kontinuerlig sirene)

Hvis du er usikker pa arsaken til alarmen, skal du vaere
forsiktig nar du nsermer deg! Hvis alarmen er utlgst ved et
uhell, skal du taste brukerkoden for & sla av alarmen.
Ring til alarmsentralen for & hindre uttrykning.

Brannalarm (pulserende sirene)

/N  Folg straks romningsplanen!

Hvis brannalarmen er utlgst ved et uhell (f.eks brgdrister,
damp fra baderommet), tast brukerkoden for & sla av alarmen.
Ring til alarmsentralen for & hindre uttrykning. Sper
alarmselskapet om systemet er utstyrt med brannvarsling.

For & nullstile detektorene, se avsnittet "Nullstilling av
detektorer”.

Programmering av tid og dato

Trykk ®OE og deretter masterkode eller trykk
funksjonstasten for tidprogrammering (programmert av
installatgren).

Trykk (Cfora velge tid og dato.

Ved bruk av betjeningspanel PK5500/LCD5500, bruk
piltastene &EI2> for 4 finne gnsket menyvalg og trykk 0 for &
bekrefte valget.

Tast inn klokkeslettet i 24-timers format (HH:MM) etterfulgt av
dato (MM:DD:YY). Trykk (> for & avslutte.

MERK: Hvis du har et LCD display, kan installatoren
programmere systemet til d vise tid og dato ndr betjeningspanelet

er i hvilestilling. I dette tilfellet kan du trykke @ for d fjerne
visning av tid og dato.

Forbikobling av seksjoner

Bruk funksjonen for forbikobling av seksjoner nar du trenger a
fa adgang til et sikret omrade mens systemet er tilkoblet, eller
nar en seksjon er midlertidig ute av funksjon mens du ma
tilkoble systemet. Forbikoblede seksjoner kan ikke utlgse
alarm og vil derfor senke sikkerhetsnivaet. Hvis du forbikobler
en seksjon fordi den ikke virker, bgr du tilkalle en
servicetekniker umiddelbart slik at feilen kan rettes og at hele
systemet kan fungere tilfredsstillende. Pase at ingen
seksjoner utilsiktet forbikobles ved tilkobling av systemet.

Seksjoner kan ikke forbikobles sa lenge systemet er tilkoblet.
Forbikoblede seksjoner kanselleres automatisk hver gang
systemet frakobles og mé eventuelt forbikobles pa nytt for
systemet tilkobles igjen.

MERK: Av sikkerhetshensyn er systemet programmert slik at du
ikke skal kunne forbikoble enkelte seksjoner som f.eks
roykdetektorer.

Forbikobling av seksjoner med betjeningspanel PK5500/LCD5500
Start med & frakoble systemet.

1. Trykk @ for a apne funksjonsmenyen. Displayet pa
betjeningspanelet viser “Tast * for < > Velg seksjon”.

2. Trykk @ eller @ og deretter brukerkode (hvis
ngdvendig). Displayet viser “Velg seksjon < >
Seksjonsnavn”.

3. Tastinn det 2-sifrede seksjonsnummeret (01-64) som skal
forbikobles.

Du kan ogsa bruke piltastene <= for a finne seksjonen
som skal forbikobles og deretter trykke ® for & bekrefte
seksjonen.

Displayet viser “Velg seksjon < > “Seksjonsnavn?”. “B” vises i
displayet for a informere om at seksjonen er forbikoblet. Hvis
en seksjon er apen (f.eks dgr med apen derkontakt), viser
displayet “Velg seksjon < > “Seksjonsnavn” O”. Hvis du
forbikobler en apen seksjon, vil “B” erstatte “O”.

4. For a oppheve en forbikoblet seksjon, tast inn det 2-sifrede
seksjonsnummeret (01-64) som skal forbikobles. Du kan
ogsa bruke piltastene @ for & finne seksjonen og

deretter trykke @ for & bekrefte seksjonen. “B” forsvinner
fra displayet for a vise at seksjonen ikke lenger er
forbikoblet.

5. Trykk @ for a avslutte forbikoblingsmodus og ga tilbake
til "Driftsklar’-modus.

Forbikobling av seksjoner med betjeningspanel

PK5508/PK5516/PC55XXZ eller PK5501/LCD5501Z

Start med a frakoble systemet.

1. Trykk @@ og deretter brukerkode (hvis ngdvendig).

2. Tastinn det 2-sifrede seksjonsnummeret (01-64) som skal
forbikobles. Pa betjeningspanel
PK5508/PK5516/PC55XXZ tennes seksjonsdioden for &
vise at seksjonen er forbikoblet.

3. For aoppheve en forbikoblet seksjon, tast inn det 2-sifrede
seksjonsnummeret (01-64). Pa betjeningspanel
PK5508/PK5516/PC55XXZ slukker seksjononsdioden for
a vise at seksjonen ikke lenger er forbikoblet.

4. Trykk @ for & avslutte forbikoblingsmodus og ga tilbake
til "Driftsklar’-modus.

Aktivering av alle forbikoblede seksjoner

For a aktivere alle forbikoblede seksjoner:

1. Trykk @@ og deretter brukerkode (hvis ngdvendig).

2. Trykk. (0)(0).

3. Trykk @ for a avslutte forbikoblingsmodus og ga tilbake
til "Driftsklar’-modus.

Hente forbikoblede seksjoner

For & hente siste forbikoblede seksjoner:

1. Trykk @@ og deretter brukekode (hvis ngdvendig).
2. Trykk 38!

3. Trykk @ for a avslutte forbikoblingsmodus og ga tilbake
til "Driftsklar’-modus.



Forbikoblede grupper

En forbikoblet gruppe er et utvalg av seksjoner som er
programmert i systemet. Hvis du regelmessig forbikobler flere
seksjoner, kan du programmere disse inn i forbikoblet gruppe
slik at du ikke trenger a forbikoble hver enkel seksjon hver
gang. En forbikoblet gruppe kan programmeres for hvert
omrade.

Programmering av forbikoblet gruppe:

1. Trykk @@ og deretter brukerkode (hvis ngdvendig).
2. Tastinn det 2-sifrede seksjonsnummeret (01-64) som skal
legges inn i forbikoblet gruppe. Pa betjeningspanel

PK5500/LCD5500 kan du ogsé bruke piltastene <[>
for & finne seksjonen og deretter trykke @ for & bekrefte
seksjonen.

3. Trykk (®)(® for & lagre den valgte seksjonen i
forbikoblet gruppe.

4. Trykk @ for & avslutte forbikoblingsmodus og ga tilbake
til "Driftsklar’-modus.

Valg av forbikoblet gruppe ved tilkobling av systemet:
1. Trykk @@ og deretter brukerkode (hvis ngdvendig).

2. Trykk. (3)(5) Neste gang systemet tilkobles, vil
seksjonene | denne gruppen bli forbikoblet.

3. Trykk @ for a avslutte forbikoblingsmodus og ga tilbake
til "Driftsklar’-modus.

MERK: Forbikoblede grupper kan kun hentes hvis systemet er
tilkoblet/frakoblet etter programmering av den forbikoblede

gruppen.
MERK: Denne funksjonen skal ikke brukes i UL- installasjoner.



Avlese feil i systemet

Nar en feil registreres, tennes Feil-lamper (&) eller System-lampen og betjeningspanelet piper hvert 10 sekund. Trykk ® for & sla av
pipingen. Trykk “F*2! for & lese av feiltilstanden. Feil {4, ) eller System-lampen blinker. Den tilhgrende feilen vises med et tall fra 1-8.

Lysdiode/ . . .
siffer Feil Beskrivelse Tiltak
1 Service ngdvendig (1) Lavt batteri (2) Sirenekrets (3) Systemfeil (4) Systemsabotasje | Tilkall
(Trykk [1] for mer (5) Moduleovervakning (6) RF stay registrert (7) PC5204 lavt servicepersonell
informasjon) batteri (8) PC5204 Nettfeil
2 Spenningsfeil Hvis bygningen eller omradet har mistet nettspenningen, vil Tilkall
systemet drives fortsatt ved hjelp av batteriet i flere timer. servicepersonell
3 Telefonlinjefeil Systemet har registrert feil pa telefonlinjen. Tilkall
servicepersonell
4 Kommunikasjonsfeil Systemet har forsgkt & kommunisere med alarmsentralen uten & | Tilkall
fa kvittering. Dette kan skyldes feil 3. servicepersonell
5 Seksjonsfeil Systemet har registrert feil med en eller flere sensorer Tilkall
servicepersonell
6 Seksjonssabotasje Systemet har registrert en sabotasje i en eller flere sensorer. Tilkall
servicepersonell
7 Lavt batteri Systemet har registrert lavt batteri i en eller flere av de tradlgse Tilkall
sensorene. servicepersonell
8 Klokken gar feil Hvis stremforsyningen har veert helt borte (bade nettspenning og | Programmering
batteri), ma systemklokken programmeres. av tid og dato

Feilkvittering

Hvis funksjonen “Tilkobling ikke tillatt ved feil” er innkoblet, ma
feilkvitteringsfunksjonen benyttes. For & bruke denne
funksjonen i feilmenyen ((%¥)(2)), trykk for & kvittere og
overstyre den eksisterende feilen slik at systemet kan tilkobles.
En hendelse om dette og informasjon om brukeren, genereres

og lagres. For a overstyre en épen_ sc_aksjon, brukes
funksjonen for forbikobling av seksjoner (9(),

Alarmminne

Nar en alarm inntreffer, tennes Minne- eller System-lampen
(og Brann-lampen, hvis aktuell).

For a lese av hvilken sensor som utlgste alarmen, trykk
Minne- eller System-lampen og tilharende sensornummer vil
blinke.

For betjeningspanel

&=

Trykk (” for & avslutte. For a slette minnet, ma systemet
tilkobles og frakobles.

Mens systemet er tilkoblet og en alarm utlgses, vil
betjeningspanelet automatisk vise alarmminnet etter at du har
frakoblet systemet. | dette tilfellet bar du nserme deg forsiktig
siden en mulig inntrenger fortsatt kan veere inne i
bygningen/omradet.

PK5500/LCD5500 kan
brukes for & avlese sensorene i alarmminnet.

piltastene

Darklokke (Inngangs-/utgangssignal)
For a sla pa eller av derklokke-funksjonen, trykk og
hold "derklokke-tasten” i 2 sekunder eller trykk 003

Programmering av adgangskoder
Du kan programmere inntil 32 brukerkoder i tillegg til

masterkode. Trykk ®OE og deretter masterkode. Program-
eller System-lampe starter & blinke og “P&"-lampen ( g )
tennes.

Tast inn det 2-sifrede nummeret som skal programmeres
(f.eks 06 for brukerkode 6; tast 40 for masterkode).

PK5500/LCD5500, bru_k
piltastene I for & finne den spessifikke koden og trykk )
for & bekrefte valget. Tast den nye 4-sifrede brukerkoden eller
trykk ®for a slette den. Nar programmeringen er fullfert, tast

Ved bruk av betjeningspanel

en ny 2-sifret kode som skal programmeres eller trykk':f-: fora
avslutte.

For systemer som bruker flere omrader, kan brukerkodene
tildeles et spesifikt omrade eller flere omrader. Kontakt
installatgren for mer informasjon.

Minimum antall variasjoner av brukerkodene er 27027 nar 37
6-sifrede brukerkoder benyttes. For SlA-installasjoner er ikke
duplikater eller trusselkoder avledet av brukerkode +/- 1 siffer
tillatt.

Brukerkodene har programmerbare funksjoner som tillater
forbikobling av seksjoner, fjernkontroll ved hjelp av
ESCORT5580TC eller aktivering for engangsbruk.

Brukerkoder

[*1[5][Masterkode] (nar frakoblet)
Programmeringskommandoen [*][5] brukes til & programmere
flere brukerkoder.

Brukerkoder (1-95) Det vil si at PC1616 har koder fra 1 — 48,
PC1832 har brukerkoder fra 1 — 72 og PC1864 har brukerkoder
fra1—95.

Masterkode (40) - Masterkoden kan bare endres av
installatgren, hvis dette er programmert.

Omrademasterkode - Disse kodene er alltid gyldige ved
apning av GO prukerkode- programmeringen. Imidlertid
kan disse kodene bare programmere ekstra koder som har
samme eller lavere egenskaper. Etter programmeringen vil
omrademasterkodene motta masterkodens egenskaper.
Disse egenskaper kan endres.

Trusselkoder - Trusselkoder er standard brukerkoder som vil
sende trusselalarmkoder hver gang koden benyttes for a
utfere funksjoner i systemet. Alle brukerkoder kan
programmerses som trusselkode.



MERK: Trusselkoder er ikke gyldige ved dpning av [*][5], [*][6]
eller [*][8] avsnittene.

MERK: Ingen koder kan programmeres som duplikat til en annen
kode.

MERK: Trusselkoder kan ikke programmeres som duplikat eller
som “kode + 1”.

Brukerkodenes egenskaper

1. Standard egenskaper til en ny kode vil ha egenskapene til
koden som er brukt til & apne (O enten det er en ny
kode eller en eksisterende kode som programmeres.

2. System masterkode (40) har adgang til alle omrader og
egenskapene 3-4 er PA som standard.

MERK: Disse egenskapene kan ikke endres.

Innebygde egenskaper (all koder unntatt installaterkode
og servicekode)

Tilkobling / Frakobling - Alle brukerkoder med omradetilgang
innkoblet, er gyldige for tilkobling og frakobling av omradet.
Manuelle utganger ([x][7][1], [1[7](2], [+][71[3] og [+][7][4]) -
Hvis disse utgangene krever inntasting av brukerkode, er alle
brukerkoder med omrédetilgang gyldige for utfering av
[][71[1-4][brukerkode] funksjoner i det omradet.
Programmerbare
([*][5][masterkode/omrademasterkode][9][kode])
Omrademaster kode

Trusselkode

Forbikobling av seksjon innkoblet

ESCORT tilgang

For fremtidig bruk

For fremtidig bruk

Sirenestgt ved tilkobling/frakobling
Brukerkode for engangsbruk

egenskaper

N AWON =

Sirenestot

Du kan bestemme om en brukerkode skal generere sirenestgt
under tilkobling/frakobling ved inntasting av koden for
heltilkobling. Tradlgse nakkelbrytere med brukerkoder knyttet
til disse kan generere sirenestgt ved tilkobling/frakobling. Hvis
gnskelig kan denne opsjonen benyttes med koder som tastes
manuelt. Kontakt installatgren for & f& programmert dette.

MERK: Masterkode kan ikke benytte sirenestot egenskapen, men
kan innkoble den for andre koder.

MERK: Funksjonen kan ikke forhindre generering av sirenestot
ved tilkobling/frakobling hvis en brukerkode som er tillegnet en
trdadlos nokkelbryter brukes pd et betjeningspanel.

Omradeinndeling

For & gi omradeadgang for brukerkodene til alle omradene,
ma brukeren taste [«][5][masterkode][8][kode som skal endres]
(eks. [#][5][1234][8][kode 03]. Hver bit representerer
tilhgrende omradeadgang (f.eks bit 4 representerer adgang til
omrade 4).

Masterkoden har adgang til alle omrader og kan kan ikke
endres.

Omrddeinndeling ([*][5][masterkode][8][kode])
Adgang omrade 1 (PC1616/1832/1864)
Adgang omrade 2 (PC1616/1832/1864)
Adgang omrade 3 (PC1832/1864)
Adgang omrade 4 (PC1832/1864)
Adgang omrade 5 (PC1864)

Adgang omrade 6 (PC1864)

Adgang omrade 7 (PC1864)

Adgang omrade 8 (PC1864)

Merknader til brukerkoder og programmering

ONOOAWN =

1. Det vil fremdeles vaere 95 koder hvis opsjonen 6-sifret
brukerkoder er valgt.

- [¥][5][masterkode][01 - 95] programmerer brukerkoder
- [#][5][masterkode][8] [01 - 95] redigerer omradeadgang
for brukerkodene

- [¥][5][masterkode][9] [01 - 95] redigerer brukerkodens
egenskaper

2. Masterkodens egenskaper kan ikke endres.

3. Nar en ny kode er programmert i GO vil denne bli
kontrollert mot alle andre koder i systemet. Hvis det blir
funnet en duplikatkode, gis en feiltone og koden gar
tilbake til egenskapene den hadde fer den ble endret.
Dette gjelder bade 4- og 6-sifrede koder.

Sletting av brukerkode

For & slette en kode, velg koden og tast (9 som forste siffer.

Nar ® tastes, vil systemet slette koden umiddelbart og
brukeren kan velge en ny kode.

Kommandoer for brukerfunksjoner

Forst skal systemet frakobles og
[masterkode]

(%) |"E;‘|

deretter tastes'®/(&)

.f*-\ |"E;‘|

Kommandoen ‘&) benyttes for & gi tilgang til felgende liste
over hovedfunksjoner:

[1] Tid og dato
Tast 4 siffer for 24-timers format (HH-MM). Gyldige verdier er
00-23 for timer og 00-59 for minutter.

Tast 6 siffer for maned, dag og ar (MM-DD-YY).

[2] Auto-tilkobling

Ved & taste [2] mens du er i brukerfunksjonsmenyen, vil
auto-tilkoblingsfunksjonen bli innkoblet (3 pip) eller utkoblet
(et langt pip) for omradet. Med denne funksjonen innkoblet, vil
systemet automatisk heltilkoble p& samme tidspunkt hver dag.
Tiden programmeres med kommandoen
[¥][6][masterkode][3].

[3] Auto-tilkoblingstid
Systemet kan programmeres til a tilkoble pa et fast tidspunkt
hver dag og for hvert omrade.

Pa det valgte tidspunktet for auto-tilkoblingen, vil summeren i
betjeningspanelet varsle om at en auto-tilkobling startes. Det
er ogsa mulig & programmere sirenen til & gi et sirenestot
hvert 10. sekund under varselperioden. Nar varselperioden er
utlapt, heltilkobles systemet uten utgangsforsinkelse.

Auto-tilkoblingen kan avbrytes eller forsinkes ved a taste en
gyldig brukerkode under den programmerte varselperioden.
Auto-tilkoblingen vil ogsa bli utfart neste dag til samme tid.
Hvis en auto-tilkobling blir avbrutt eller forsinket, sendes en av
alarmkode (hvis programmert).

Hvis tilkoblingen blir hindret av en av falgende arsaker, blir det
ogsa sendt en alarmkode for:

- Nettfeil / batterifeil
- Vedvarende systemsabotasje
- Feil i seksjonsutvidelseskort

[4] Systemtest

| systemtesten testes sireneutgangen (2  sek),
betjeningspanelets lamper og oppringeren. Testen vil ogsa
male systemets standby batteri.

[5] Fjernservice / Systemservice

Hvis innkoblet, kan installateren fa tilgang il
installatgrprogrammet via fijernservice. Ved tilgang av
fiernservice apnes fjernservicevinduet og vil veere apent i 6
timer. Under denne tiden kan installateren ha ubegrenset
tilgang til installaterprogrammet. Etter 6 timer blir



installatgrprogrammet  ikke lenger
fijernservicevinduet ma apnes pa nytt.

tilgiengelig og

[6] Brukeroppringning
Hvis innkoblet av installataren, vil systemet gjgre et
oppringningsforsgk til fijernservicedatamaskinen.

Fjernservicedatamaskinen ma veere programmert til & motta
oppringning fer en overfgring kan utfgres.

[7] Musikkinngang

Hvis innkoblet pa lydkortet PC5936, kan brukeren sla av/pa
bakgrunnsmusikk.

[8] Bruker gangtest
Denne testen gir brukeren mulighet til & teste detektorene og
varsle alarmsentralen om at en gangtest skal gjennomfares.

MERK: Brannseksjoner, brannknappen og 2-trads roykdetektorer
er ikke med i denne testen. Aktivering av disse seksjonene vil
avbryte gangtesten, og deretter generere og sende alarmkode til
alarmsentralen.

1. Trykk 0©6)® for 4 starte gangtesten. Systemet vil varsle
alarmsentralen at en gangtest skal gjennomfgres.

2. Aktiver hver detektor (seksjon) i rekkefelge. Et lydsignal
hgres fra betjeningspanelet og aktiveringen vil bli lagret i
hendelsesminnet. e

3. Steng seksjonene. Trykk ¥/\8N8) for & avslutte
gangtesten. Systemet vil varsle alarmsentralen om at
gangtesten er avsluttet.

MERK: Hvis en seksjon ikke er aktivert innen 15 minutter etter at
gangtesten har startet, vil systemet automatisk avbryte gangtesten
og gd tilbake til normalstilling.

Lysstyrke/kontrast
Betjeningspanel PK5500/LCD5500

Betjeningspanelene gir mulighet til a velge mellom 10
forskjellige nivaer for lysstyrke/kontrast.

1. Trykk @@ [masterkode].

2. Bruk piltastene B for & velge enten lysstyrkekontroll
eller kontrastkontroll.

3. Trykk @ for a velge hva som skal justeres.
4. Bruk piltastene @ for & velge gnsket niva.
5. Trykk @ for a avslutte.

Betjeningspanel PK5501/PK5508/PK5516

Betjeningspanelene gir mulighet til & velge mellom 4 nivaer for
bakgrunnslyset. Niva 0 kobler ut bakgrunnslyset.

1. Trykk @@ [masterkode].

2. Bruk piltastene for & velge gnsket niva for
bakgrunnslyset.

3. Trykk @ for & avslutte. Det valgte nivaet lagres
automatisk.

Lydniva til summeren
Betjeningspanel PK5500/LCD5500

Betjeningspanelene gir mulighet til & velge mellom 21
forskjellige lydnivaer for summeren. Niva 00 kobler ut
summeren.

1. Trykk @@ [masterkode].

2. Bruk piltastene @ for a velge summerkontroll.
3. Bruk piltastene @ for a velge gnsket niva.
Betjeningspanel PK5501, PK5508, PK5516

1. Trykk @@ [masterkode].

2. Bruk piltasten @:” for & velge gnsket niva

3. Trykk @ for a avslutte. Det valgte nivaet lagres
automatisk.

Programmering av navn

Betjeningspanel PK5500/LCD5500

Betjeningspanelene gir mulighet for & programmere navn pa
seksjoner, omrader og manuelle utganger. Det kan ogsa
lages spesielle tekster som vises nar systemet mislykkes
under en tilkobling eller ved frakobling etter at en alarm har
inntruffet.

1. Trykk @@ [masterkode].
2. Bruk piltastene for & velge endre tekster.

3. Bruk piltastene for & velge type tekst du gnsker a
lage.

4. Bruk piltastene for & velge teksten du gnsker &
lage.

5. Bruk piltastene for a flytte markeren til gnsket
plassering

6. Trykk talltast [1] til [9] tilsvarende gnsket bokstav. Ved et
trykk pa tallet vises forste bokstav. Ved to trykk vises
andre bokstav osv., se tabellen nedenfor:

[11-AB,C, 1 [6]1-P,Q,R, 6
[2]-D,E,F, 2 [71-S,T,U,7
[38]-G,H, 1,3 [8]-V,W, X, 8
[4]1-J,K L, 4 [91-Y,Z,9,0

[51-M,N, O, 5 [0] - Space

7. Nar gnsket bokstav/tall er valgt, bruk piltastene Gj
for & flytte markearen til neste plassering.

8. Nar du er ferdig, trykk @ , velg “Lagre,” og deretter trykk

®,

9. Fortsett fra punkt 2 inntil alle navnene er programmert.

Avlese hendelsesminnet fra betjeningspanel
PK5500/LCD5500

Hendelsesminnet viser en liste over de 500 siste hendelser
som har inntruffet i systemet. Du ma benytte et
betjeningspanel med LCD display for & avlese
hendelsesminnet.

1. Trykk @@ [masterkode].
2. Trykk @ for & velge avlesing av hendelsesminnet.
3. Displayet vil vise hendelsesnummer, omrade og tid/dato.

Trykk @ for & skifte mellom denne informasjonen og
hendelsesdetaljer.

4. Bruk piltastene for & bla gjennom hendelsene i
minnet.

5. Trykk @ for & avslutte.
PK5500 Felles statusvisning

Nar betjeningspanelet benyttes som felles betjeningspanel

(trykk og hold @ -tasten), vil du se en felles omradestatus av
inntil 8 omrader avhengig av konfigurasjonen av systemet.
Eksemplet under viser skjermbildet.

12345678

IKIN----

Hvert omrade er identifisert med et tall og under hvert tall
vises gjeldende status for omradet.



T - Omradet er tilkoblet

I - Omradet er ikke driftsklart
K - Omradet er driftsklart

! - Omradet er i alarm

= - Omradet er ikke innkoblet

Nulistilling av dektektor

Etter detektering av en alarmtilstand krever enkelte detektorer
en nullstilling for & avbryte alarmtilstanden (glassdetektorer,
rgykdetektorer etc.). Spgar installataren om denne funksjonen
kreves i ditt system.

For & nullstille detektorene, trykk og hold "Tilbakestill —tasten”
i 2 sekunder eller trykk 0106

Hvis det ikke er mulig a nullstille en detektor, kan det skyldes
at den fortsatt detekterer en alarmtilstand. Hvis nullstillingen
er vellykket, stopper alarmen. Hvis nullstillingen mislykkes,
fortsetter alarmen.

Systemtesting

MERK: Hvis du skal gjennomfore en systemtest, skal du ringe
alarmsentralen for d informere dem om ndr testen skal starte og
stoppe.

Test av betjeningspanelets lydsignaler

1. Trykk @@ [masterkode] @

2. Folgende skjer:
- Systemet aktiverer alle betjeningspanelets lydsignaler
(summer, klokke, sirene) i 2 sekunder. Alle

betjeningspanelets lamper tennes.

- Betjeningspanel PK5500/LCD5500 vil tenne alle
displayets piksler
- Driftsklar-, Pa- og Feil-lampene vli blinke under hele
testen

3. Trykk @for a avslutte.

Testing av hele systemet

Alle roykdetektorer skal testes en gang i aret av installatgren
for sikre at disse fungerer korrekt. Det er brukerens ansvar a
teste systemet ukentlig (unntatt raykdetektorene). Pass pa at
du felger alle punktene i beskrivelsen ovenfor.

MERK: Hvis systemet ikke fungerer som det skal, ta kontakt med

installatoren umiddelbart for d bestille service.

1. For testingen startes, pase at systemet er frakoblet og at
Driftsklar-lampen er tent.

2. Trykk @ og steng alle seksjoner for a sette systemet i
Driftsklar-stilling.

3. Utfar en systemtest ved & falge punktene i avsnittet over.

4. For & teste seksjonene, aktiver hver detektor i rekkefelge
(dvs. apne hver dgr/vindu eller ga i et omrade med
bevegelsesdetektor).

Betjeningspanel PK5500/LCD5500 vil vise fglgende
melding nar hver seksjon (detektor) aktiveres: “Steng
seksjoner fgr tilkobling < >”, “Steng seksjoner eller tast
kode” eller “Steng seksjoner eller tilkoble systemet”. Bruk

piltastene for a lese hvilken seksjon som er apen.
Meldingen forsvinner nar seksjonen stenges.

Pa betjeningspanel PK5501/LCD5501Z viser displayet
“Apen” nar en seksjon (detektor) er aktivert. For & lese

hvilken seksjon som er aktivert, trykk @ Displayet vil
rullere nummerne til alle apne seksjoner.

Pa betjeningspanel PK5508/PK5516/PC55XXZ tennes
seksjonsdiodene nar en seksjon (detektor) er aktivert.
Seksjonsdioden slukkes nar seksjonen stenges (f.eks der
eller vindu lukkes).

MERK: Noen av funksjonene som er beskrevet ma veere innkoblet
av installatoren for d fungere. Spor din installator om hvilke
funksjoner som fungerer i ditt system.

Gangtest

Installataren kan utfgre en gangtest. Mens systemet er i
gangtest-modus, vil Driftsklar-, Pa- og Feil-lampene blinke for
a indikere at gangtesten er aktiv. Nar systemet automatisk
avslutter gangtesten, vil den varsle med et signal (5
pipesignaler hvert 10. sekund) som starter fem minutter for
testen avsluttes.

Fjernservice

Av og til vil installatgren ha behov for & sende informasjon til
eller hente ut informasjon fra alarmsystemet. Installatgren kan
gjere dette fra sin datamaskin ved hjelp av en programvare
som ringer til systemet over telefonnnettet. Du ma
programmere systemet for & kunne motta slike oppringninger
pa fglgende mate:

1. Trykk ®@ [masterkode] @ pa et betjeningspanel.
Dette vil tillate fiernservice i et begrenset tidsrom. Under
denne tiden vil systemet besvare oppringninger fra
fiernservicedatamaskinen.

Ta kontakt med din installater for & fa vite mer om denne
funksjonen.



Plassering av roykdetektorer

Brann eller tillgp til brann vil alltid skape mer eller mindre reyk. | mange tilfeller kunne brannen ha blitt stoppet pa et tidlig stadium dersom

noen hadde oppdaget rayken.

Rayken er giftig og en sovende person merker ikke at soverommet blir fylt med rgyk, men vil med stor sannsynlighet miste bevistheten og bli

roykforgiftet.

Ettersom rayken er farlig, spesielt for sovende personer, bgr raykdetektorer i et bolighus plasseres utenfor hvert soverom og i hver etasje. Det

anbefales at det monteres ekstra ragykdetektorer i tillegg til det som kreves som minimum beskyttelse etter gjeldende forskrifter, f.eks i

kjellerrom, spiserom, rom med ildsted og i ganger. P& kontorer, lager, i butikker etc. plasseres rgykdetektorer i hvert rom for best mulig

beskyttelse.

» Roykdetektorer skal ikke plasseres @verst under maner eller gavler i taket. Tomme luftrom pa slike steder kan hindre at detektoren registrerer
royk.

» Unnga omrader med luft i sterk bevegelse, som i naerheten av dgrer, vifter eller vinduer. Hurtig luftbevegelse rundt detektoren kan hindre at
royk registrereres av detektoren.

« Ikke plasser detektorer i omrader med hgy fuktighet.

« Ikke plasser detektorer i omrader hvor temperaturen vil overstige 38°C eller ga under 5°C.

+ Minst en raykdetektor bar plasseres i hver etasje. Hvis huset har flere soveromsdeler, bgr det plasseres raykdetektorer i hver del.
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Brannsikkerhet i bolighus

Les dette avsnittet ngye for & fa viktig informasjon om
brannsikkerhet.

De fleste branner skjer i hjemmene. For & redusere
brannrisikoen, anbefales det & gjennomfgre en
brannsikkerhetsinspeksjon og a utarbeide en
brannrgmningsplan.

1.

Er alt elektrisk utstyr og kontakter i god forskriftsmessig
stand? Se etter frynsede ledninger, overbelastede
lampekontakter etc. Hvis du er usikker pa om det
elektriske utstyret er i god stand, ber du ta kontakt med en
el-installater for & fa gjennomfgart en kontroll av det
elektriske anlegget.

Oppbevares all brennbar vaeske i lukkede beholdere i godt
ventilerte rom? All rengjgring med brennbare veesker bar
unngas.

Er alt brannfarlig materialer og fyrstikker oppbevart
utilgjengelig for barn?

Er ovner og ildsteder forskriftsmessig installert og godkjent
av kvalifisert personell?

Brannremningsplan

Det gar som regel sveert kort tid fra en brann oppdages til den
blir dedelig. Det er derfor sveert viktig at det lages og gves pa
en rgmningsplan for familien.

1.
2.

3.

Hvert familiemedlem ber delta i & lage remningsplanen.

Undersgk mulige remningsveier fra hvert sted i huset.
Siden branner kan oppsta om natten, bar man veere
spesielt oppmerksom pa remningsveier fra de stedene
man sover.

Det ma vaere mulig & evakuere soverommet uten & matte
apne innerdarer.

Veer oppmerksom pd folgende ndr du lager en romningsplan:

» Pass pa at alle vinduer og utgangsdarer lett kan apnes.
Pase at de ikke er malt slik at de ikke kan apnes og at
lasene fungerer godt.

» Hvis det er vanskelig for barn, eldre eller
funksjonshemmede & apne eller komme seg ut, bar det
lages spesielle reamningsplaner. Denne bar ogsa sikre at
de som skal forestad remningen umiddelbart kan hgre
brannalarmsignalet.

» Hvis evakueringen ma forega over bakkeniva, skal det
finnes godkjent brannstige elller branntau, samt oppleering
i bruken av dem.

» Utganger pa bakkeniva skal holdes ryddet. Pass pa a
fierne sng fra verandadgrer om vinteren. Hagemeabler og
-utstyr skal ikke blokkere utgangsdearer.

» Alle skal vite hvor man skal samles for opptelling (f.eks
over gaten eller hos naboen). Sa snart alle er ute av
bygningen, skal brannvesenet varsles.

» Hurtig reamning er det viktigste ved en god plan. Ikke gjgr
undersgkelser eller forsgk & dempe flammene. Ikke samle
sammen eiendeler eller kjaeledyr da dette er slgsing med
verdifull tid. Ikke ga inn igjen etter at du har kommet deg ut.
Vent pa brannvesenet.

« Skriv ned remningsplanen og @v pa den regelmessig slik at
alle vet hva de ma gjare i tilfellet en nedsituasjon oppstar.
Revider planen om ngdvendig, f.eks nar antall personer i
huset endres eller om det gjeres endringer i
huskonstruksjonen.

» Pase at brannvarslingsutstyret er i orden ved a gjgre
ukentlig tester. Hvis du ikke er sikker pa hvordan systemet
skal betjenes, bgr du kontakte din forhandler.

» Det anbefales at du kontakter det lokale brannvesenet for &
fa ytterligere informasjon om brannsikkerhet og
remningsplaner. Hvis mulig kan du f& brannvesenet til &
utfgre en brannsikkerhetsinspesjon i huset.



VIKTIG Vennligst les dette naye

Merknad til installatorer

Denne informasjonen innholder viktig informasjon. Som den ansvarlige for installasjonen av
dette systemet, er det ditt ansvar & informere brukerne av systemet om alle punkter i denne
informasjonen.

Systemfeil

Systemet er utviklet for 4 veere mest mulig effektivt. Det vil imidlertid kunne oppsta situasjoner,
deriblant brann, innbrudd og andre typer for nedsituasjoner hvor det ikke kan gis tilstrekkelig
beskyttelse. Ethvert alarmsystem av enhver type vil kunne slutte a fungere av forskjellige
arsaker enten tilsiktet eller pa grunn av feil. Noen av disse arsakene kan veere:

® Mangelfull installasjon

Et alarmsysteme mé installeres korrekt for a gi fullgod beskyttelse. Hver installasjon ber
gjennomgas av autorisert sikkerehetspersonell for 4 pase at alle inngangspunkter og omrader er
sikret. Léser pa vinduer og derer méd veare sikret. Vinduer, derer, vegger, tak og andre
bygningsdeler ma ha tilstrekkelig styrke og konstruksjon til & gi nedvendig beskyttelse.

m Oppdateringer

Systemet inneholder sikkerhetsfunksjoner som pé produksjonstidspunktet gir en effektiv
beskyttelse. Det er mulig for personer med kriminelle hensikter a utvikle teknikker som
reduserer effektiviteten av systemets funksjoner. Det er derfor viktig at alarmsystemet blir
kontrollert regelmessig for & sikre at funksjonene fortsatt er effektive og at systemet blir
oppdatert eller skiftet ut hvis det blir funnet at det ikke lenger gir nedvendig beskyttelse.

® Inntrengere

Inntrengere kan komme inn gjennom usikrede punkter, ga rundt detektorer, unnvike detektorer
ved & gé gjennom omrader med utilstrekkelig sikring, frakoble varslingsutstyr eller ved & gé inn
i utstyret for & manipulere systemet slik at det ikke vil fungere som det skal.

m Stremsvikt

Kontrollpanel, detektorer, reykdetektorer og annet sikkerhetsutstyr krever riktig stremforsyning
for 4 kunne fungere skikkelig. For utstyr som drives av batterier kan ogsa batteriet svikte. Selv
om batteriet ikke har sviktet, ma det lades opp, veere i god stand og monteres pa riktig mate. Hvis
et utstyr bare drives av 230 volt nettspening, vil ethvert avbrudd, uansett hvort kort det er, gi
driftsstans sa lenge det ikke har stremforsyning. Avbrudd av enhver lengde folges ofte av
spenningssvingninger som kan skade elektronisk utstyr som f.eks alarmsystemer. Etterat et
stromavbrudd har inntruffet, ber det straks gjennomferes en systemtest for a sikre at systemet
fungerer som det skal.

m Svikt i utskiftbare batterier

Systemets tradlese sendere er utviklet for & gi mange ars batterilevetid under normale forhold.
Forventet batterilevetid er en funksjon av utstyrsmilje, bruk og type. Omgivende betingelser
som hey fuktighet, hoy eller lav temperatur eller store temperatursvingninger vil kunne redusere
forventet levetid for batteriene. Selv om hvert senderutstyr har overvakning batteriet som viser
nér batteriene skal skiftes, kan denne overvakningen svikte. Regelmessig testing og vedlikehold
vil holde systemet i god stand.

m Utfall av tridlest utstyr

Det kan forekomme at signaler ikke nar mottakeren under alle forhold som f.eks hvis
metallgjenstander plasseres pa eller ved mottakerutstyret eller ved tilsiktet eller utilsiktet
interferens med radiosignalene.

m Systembrukere

En bruker er ikke alltid i stand til & kunne bruke panikktasten eller nedtasten pa grunn av
midlertidig eller permanent funksjonshemming, manglende evne til 4 na fram til utstyret i tide
eller ukjent med bruken av utstyret. Det er viktig at alle brukere far tilstrekkelig opplering i
bruken av utstyret og at de kjenner til hva som skal gjeres nar det utleses en alarm.

u Roykdetektorer

Reoykdetektorer kan av forskjellige arsaker ikke alltid varsle beboere om brann. Det kan skyldes
at de er feilaktig montert eller plassert, eller at reyken ikke kommer fram til roykdetektorene
fordi reyken er i pipen, veggen eller taket eller pa den andre siden av en lukket der.
Roykdetektorer vil heller ikke alltid detektere reyk eller brann i en annen etasje i bygningen.
Alle branner er forskjellig ndr det gjelder hvor mye brann som utvikles og hastigheten av
brannen. Roykdetektorer kan ikke alltid detektere alle typer branner like godt. Det kan skje at
roykdetektorer ikke vil gi varsel i tide pa grunn av tankeloshet eller uforsiktighet som reyking pa
sengen, voldsomme eksplosjoner, gasslekkasjer, feilaktig oppbevaring av brennbare vaesker,
overbelastede stromkretser, barns lek med fyrstikker eller ildpasettelser.

Selv om roykdetektorene fungerer tilfredsstillende, kan det veere tilfeller hvor det ikke blir gitt
tilstrekkelig varsling slik at beboere kan komme seg ut i tide og unngé skader eller dedsfall.

u Bevegelsesdetektorer

Bevegelsesdetektorer kan bare registrere bevegelser innenfor de angitte omradene som vist i de
respektive installasjonsveiledningene. De kan ikke skille mellom inntrengere og beboere.
Bevegelsesdetektorer gir ikke beskyttelse for sterre omrader. De har flere deteksjonstraler og en
bevegelse kan bare oppdages i uskjermede omréader dekket av disse stralene. De vil ikke kunne
oppdage bevegelser bak vegger, tak, lukkede derer, glassderer eller vinduer. Alle typer sabotasje
enten tilsiktet eller utilsiktet som f.eks maskering, maling eller spraying pa linsene, speil,
vinduer eller andre deler av detektorutstyret, vil pavirke detektorenes funksjonsevne.

Passive, infrarede bevegelsesdetektorer fungerer ved a detektere temperaturendringer.
Effektiviteten kan bli redusert nir omgivelsestemperaturen stiger til eller over
kroppstemperaturen eller hvis det finnes tilsiktede eller utilsiktede varmekilder i eller i naerheten
av deteksjonsomradet.. Noen av disse varmekildene kan veere varmeovner, radiatorer, komfyrer,
grillapparater, peiser, sollys, damp, belysning m.m.

® Varslingsutstyr

Varslingsutstyr som sirene, klokker, horn eller strober vil ikke alltid kunne varsle beboere eller
vekke sovende personer f.eks hvis varslingsutstyret er plassert i forskjellige etasjer i bygningen.
Herbart varslingsutstyr kan forstyrres av andre lydkilder som f.eks musikkanlegg, radio, TV
eller trafikkstey. Horbart varslingsutstyr kan, uansett hvor hey lyd det gir, ikke nedvendigvis
heres av en herselhemmet person.

u Telefonlinje

Telefonlinje som benyttes til overforing av alarmer kan av og til vaere ute av drift eller vere
opptatt i enkelte tider av degnet. Inntrengere kan ogsa kutte telefonlinjen eller sette den ut av
funksjon pé en sofistikert méte som kan vaere vanskelig & oppdage.

m Utilstrekkelig tid

Det kan veere situasjoner hvor systemet fungerer som normalt, men hvor beboerne likevel ikke er
beskyttet mot en nedsituasjon pd grunn av at de ikke tidsnok kan reagere pa en alarmvarsling.
Hvis systemet ikke er overvaket, vil hjelpen kanskje ikke komme i tide til & redde beboere og
eiendeler..

m Komponentsvikt

Selv om alle anstrengelser er gjort for 4 gjore dette systemet sa palitelig som mulig, kan systemet
svikte pa grunn av feil i en komponent.

® Mangelfull testing

De fleste feil som vil hindre at et alarmsystem fungerer tilfredsstillende, kan bli oppdaget ved
regelmessig testing og vedlikehold. Hele systemet ber testes ukentlig og umiddelbart etter et
innbrudd eller innbruddsforsek, brann, uver, ulykke eller enhver byggeaktivitet innvendig eller
utenfor bygningen. Testingen ber omfatte alle detektorer, betjeningspaneler, varslingsutstyr og
ellers annet utstyr som inngar i systemet.

m Sikkerhet og forsikring

Etalarmsystem vil ikke p4 noen mate kunne vzre en erstatning for eiendoms- eller livsforsikring.
Etalarmsystem er heller ingen erstaning for at huseiere, leietakere eller andre beboere kan opptre
uaktsomt.



Din Innstallatar

NB! Ved feil pa anlegge kontakt din installater/monter

Installert den dato:

Installatar:

Montear:

Telefonnummer:

Vaktselskap:

Abb.ID

Telefonnummer:
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